
工事名称： 長岡技術科学大学（上富岡町）エネルギーセンターボイラー室等改修工事

令和7年5月8日

設計図書・参考数量に対する変更一覧（追加指示書）



 設計図書・参考数量に対する変更一覧（追加指示書）　　        　　 （上富岡町）エネルギーセンターボイラー室等改修工事

Ｎ ｏ 図 面 番 号

1
A-7､10､12､
14､15､16

2
A-7､10､12､
14､15

3 A-7､11､12､15

4 A-12

5
数量表
細目別内訳

6
数量表
細目別内訳

7
数量表
細目別内訳

8
数量表
細目別内訳

仮設工事の仮設足場（ローリング足場 W1.5 H2.0 1段 1か月）を細目別内訳から削除する。

指　示　事　項

事務室 ミーテイング、図書倉庫、Web会議室の床仕上を長尺塩ビシート（t=2.0）からタイルカーペット（t=6.5）に変更する。
A-7（仕上表・建具表）、A-10（改修前・改修後　断面図）、A-12（改修前・改修後　断面詳細図）、
A-14（改修後　平面詳細図）、A-15（改修後　展開図）、A-16（改修後　雑詳細図）図を差し替える。

踏込・事務室 ミーテイング､図書倉庫､M･Wロッカー室、Web会議室､給湯室､WWC､通路の壁仕上を化粧石膏ボード（t=9.5）または
石膏ボード（t=9.5）から石膏ボード（t=9.5）EP塗りに変更する。
（事務室 ミーテイングX4通りについては既存RC面をEP塗りに変更する。）
A-7（仕上表・建具表）、A-10（改修前・改修後　断面図）、A-12（改修前・改修後　断面詳細図）、
A-14（改修後　平面詳細図）、A-15（改修後　展開図）図を差し替える。

踏込・スロープ・事務室 ミーテイング・図書倉庫・Web会議室の天井仕上を化粧石膏ボード（t=9.5）から、石膏ボード（t=9.5）
EP塗に変更する。
A-7（仕上表・建具表）、A-11（改修後　天井伏図）A-12（改修前・改修後　断面詳細図）、A-15（改修後　展開図）図を差し替える。

既存ボイラー室の高圧洗浄（30Mpa）を取り止める。
A-12（改修前・改修後　断面詳細図）図を差し替える。

３.改修工事(2)建具工事にシーリング（MS-2 10*10）の細目別内訳を追加する。

３.改修工事(3)内部改修工事 その他 に木製額縁（スプルス 25*115）の細目別内訳を追加する。

３.改修工事(3)内部改修工事 その他 の高圧洗浄（30Mpa）を細目別内訳から削除する。



9
数量表
細目別内訳

上記変更一覧及び質疑事項回答書により、参考数量表を全て差し替える。



内部仕上表

階

下　地 廻縁

床

（FL±）
C.H室　名

Ｈ 下　地

壁

仕　上 下　地

天　井

仕　上

巾　木・腰　壁

仕　上 仕　上

室名札

１
階

室　名備　　　　考
LEVEL

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

±０

エネセン倉庫

既存建具

新設建具

[玄関･ロビー]

スロープ

前　室

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

形状・寸法

符　　　号

符　　　号

形状・寸法

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

位置・数量・見込

▽ＦＬ

▽ＦＬ

ヶ所位置・数量・見込

形　　　式

建具表

踏込

[玄関･ロビー]

[ボイラー室]

スロープ

エネセン倉庫

前　室

踏込

ヶ所 ヶ所

ヶ所ヶ所

[ボイラー室]

ヶ所 ヶ所ヶ所 ヶ所ヶ所ヶ所

ヶ所ヶ所ヶ所

事務室

ＷＷＣ ＷＷＣ

M　ロッカー室

W　ロッカー室

給湯室給湯室

M・Wロッカー室

事務室

2,440

±０

ＬＧＳ

6,200

3,
90

0

ボイラー室

電動スチール製防火シャッター

ハロンガス連動

カチオンフィラー

60

60ビニル巾木

コンクリート面～
LGS　W=50

コンクリート面～
LGS　W=50

60ビニル巾木
コンクリート面～

LGS　W=50通路 通路

ＬＧＳ 塩ビ

60 塩ビ

サイン
ピクト

ＬＧＳ 塩ビ

AW
1

事務室 １

シルバー

新設

70

2

１ 70ミ―ティングスペース

AW

シャッター撤去開口部～　押出成形版　t=60（グラスウール充填）

コンクリート打放 (既存のまま)
木毛セメント板　ｔ=25 (既存のまま)

[監視室]

[控　室]

ステンレス流し台L=1200

[監視室]

[控　室]

ＡＥＰ (既存のまま)

コンクリート打放 (既存のまま)

一部新規開口部コンクリート解体撤去

ＬＧＳ (既存のまま)

（撤去）

モルタル金鏝 (既存のまま)コンクリート金鏝

(既存のまま) 一部補修

(既存のまま)
(既存のまま)ビニル巾木

コンクリート金鏝

コンクリート金鏝

タタミ敷

ビニル床タイル

防塵塗装 (既存のまま)

防塵塗装 (既存のまま)

（撤去）木軸下地･合板t=12 （解体撤去）
鋼製パーテション（解体撤去）

(既存のまま)

ロックウール吸音板　t=12 (既存のまま)

鋼製パーテション（解体撤去）

木毛セメント板　ｔ=25 コンクリート機械設備基礎　―　解体撤去

押入（解体撤去）

１

ラバトリーヒンジ・ステンレス巾木・表示錠・頭繋ぎ・他付属金物一式

40

トイレブース

アルミ製引き違いサッシ

型板ガラス　t=4.0

800

2,
10

0

1

レバーハンドル・サムターン・ドアチェック・戸当り・他附属金物一式

ガラリ　100×300

WD

木製片開きドア

1,900

2,
35

0

１玄関･ロビー

カラー

100

Fix Fix

アルミ製親子開きドア＋嵌め殺し窓

50 1,200 50300 300

新設AD
1

（カバー工法）

新設

2,
00

0

クレセント（2重）

ポリ合板

ＬＧＳ

ＬＧＳ 化粧石膏ボード　t=9.5

化粧石膏ボード　t=9.5

防塵塗装

防塵塗装

(既存のまま)

(既存のまま)

外壁面―複層塗材E

2,005 70 2,005
4,080

90
0

1,
52

5

アルミ製引違サッシ　（既存）

（ガラス入替）

※既存　網入り型板ガラス　t=6.8　撤去

化粧石膏ボード　t=9.5

化粧石膏ボード　t=9.5
間仕切～LGS　W=65

間仕切～LGS　W=65

間仕切～LGS　W=90

コンクリート面～ LGS　W=50

現場発泡ウレタン吹付　t=20

現場発泡ウレタン吹付　t=20

現場発泡ウレタン吹付　t=20

現場発泡ウレタン吹付　t=20

コンクリート面～既存のママ
コンクリート金鏝

コンクリート金鏝

化粧石膏ボード　t=9.5

ミーティング ミーティング

SD
3

1１ ロビー

鋼製両開きフラッシュドア

ＳＯＰ ＳＯＰ

付属金物一式 付属金物一式

SS
1

・石膏ボードt=9.5

木製笠木　120×25　SOP

・アルミ製ノンスリップ　W=35

ＬＧＳ面～石膏ボード　t=9.5

・石膏ボードt=9.5

・石膏ボードt=9.5

1,700 70 1,700
3,470

95
0

95
0

1,
42

5

ＷＷＣ

100600 1,000

1,700

Web会議室・ＷＷＣ 2

ポリ合板

TB
1

40

EP-G

乾式2重床　H=300
(パーティクルボード　t=20)

乾式2重床　H=300

･コンパネ　t=5.5

(パーティクルボード　t=20)

乾式2重床　H=300

･コンパネ　t=5.5

(パーティクルボード　t=20)

ビニル巾木 60

300木製巾木　　SOP

木製巾木　　SOP 300

新規間仕切面；石膏ボード　t=9.5

塩ビ長尺塩ビシート　t=2.0

長尺塩ビシート　t=2.0（ノンスリップ）

長尺塩ビシート　t=2.0

長尺塩ビシート　t=2.0

Y5通OSB合板　t=8

FLt=3＋A6＋FLt=3

シリンダー錠･丁番・ドアクローザー・押棒・衝突防止マーク･他付属金物一式

強化ガラス　t=8

FL　t=3＋A6＋FL　t=3

化粧石膏ボード　t=9.5

60

60

60

ビニル巾木

ビニル巾木

ビニル巾木

間仕切～LGS　W=90
LGS　W=50

ＬＧＳ 塩ビ

化粧石膏ボード　t=9.5ＬＧＳ 塩ビ

ＬＧＳカチオンフィラー

ステンレス流し台L=1200

倉庫間仕切～LGS　W=90

LGS　W=65

化粧石膏ボード　t=9.5
コンクリート面～

化粧石膏ボード　t=9.5
現場発泡ウレタン吹付　t=20コンクリート面～ LGS　W=50

間仕切～LGS　W=65

塩ビ

石膏ボードt=9.5
乾式2重床　H=300

･コンパネ　t=5.5

(パーティクルボード　t=20)

乾式2重床　H=300

･コンパネ　t=5.5

(パーティクルボード　t=20)

化粧石膏ボード　t=9.5長尺塩ビシート　t=2.0

長尺塩ビシート　t=2.0

長尺塩ビシート　t=2.0

現場発泡ウレタン吹付　t=20

図書倉庫

･コンパネ　t=5.5

コンクリート打設 ・金鏝

コンクリート打設 ・金鏝

長尺塩ビシート　t=2.0

長尺塩ビシート　t=2.0

ビニル巾木

ビニル巾木

倉庫間仕切～　LGS　W=90
他～　LGS　W=65

石膏ボードt=9.5

ＬＧＳ

ＬＧＳ

化粧石膏ボード　t=9.5

化粧石膏ボード　t=9.5

塩ビ

塩ビ 図書倉庫通路間仕切～　LGS　W=90

（アタッチメント工法）

石膏ボードt=9.5

独立柱型；LGS　W=50･石膏ボードt=9.5・一部OSBボード　t=12

撤去 撤去

既存サッシ　ガラス入替

+300

±０

0～300

+300

+300

2,400

2,400

±０

±０

BOX

±０

+150
2,400

3,000

2,700～3,000

2,700

+300

+300

2,400

2,400

2,400±０

+300 2,700

長岡技術科学大学(上富岡町)エネルギーセンターボイラー室等改修工事

ＥＰ塗り

ＥＰ塗り石膏ボードt=9.5

ＥＰ塗り石膏ボードt=9.5

ＥＰ塗り石膏ボードt=9.5

石膏ボードt=9.5　EP塗

t=8

ＥＰ塗り

ＥＰ塗り

ＥＰ塗り

石膏ボードt=9.5　EP塗

石膏ボードt=9.5　EP塗

石膏ボードt=9.5　EP塗

石膏ボードt=9.5　EP塗

X4通り既存RC面　ＥＰ塗り

カラー

※朱書き又は朱書き取り消し線は変更箇所

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt=6.5

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt=6.5

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt=6.5

石膏ボードt=9.5 ＥＰ塗り

Web会議室

DATE SCALE製　　図 審　　査 承　　認

株式会社 ワシヅ設計
構造設計
一級建築士　第 　　　 号
構造設計一級建築士　第 　　 号

設備設計
一級建築士　第 　　　 号
設備設計一級建築士　第 　　 号

No.

一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

管理技術者

図面名称
一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

CLASS 工事名称

Ａー
神
林

A1:1：100

A3:1：100
2025.03288

仕上表・建具表

長岡技術科学大学（上富岡町）エネルギーセンターボイラー室等改修工事設計業務

長岡技術科学大学　施設課

Ａ

神
林

７熊
倉

鷲
頭



OSBボード　t=11

石膏ボード　t=9.5

OSBボード　t=11

石膏ボード　t=9.5

コンクリート打設・金鏝
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=

CH
=

FL+300
±0

±0

FL+300 FL+300

2
,7

0
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Z2

Z0

Z1

Z2Z2

Z0

Z1

事務室 通路
踏込

踏込事務室
ボイラー室

ボイラー室

倉庫
エネセン

Ａ　断面図

Ｃ　断面図

Ａ　断面図

Ｂ　断面図Ｂ　断面図

改修前・改修後　断面図

改修前　断面図 改修後　断面図

Mﾛｯｶｰ室

65
0

1,
4
25

1,
5
25

90
0

ミーティングスペース

前室

2
,4

0
0

給湯室

DATE SCALE製　　図 審　　査 承　　認
株式会社 ワシヅ設計

No.

一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

管理技術者

図面名称
一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

CLASS 工事名称

Ａー 2025.03288
A1:1：100

A3:1：200

長岡技術科学大学（上富岡町）エネルギーセンターボイラー室等改修工事設計業務

長岡技術科学大学　施設課

Ａ

神
林

10熊
倉

長岡技術科学大学(上富岡町)エネルギーセンターボイラー室等改修工事
神
林

鷲
頭

構造設計
一級建築士　第 　　　 号
構造設計一級建築士　第 　　 号

設備設計
一級建築士　第 　　　 号
設備設計一級建築士　第 　　 号
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浴室
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０

０
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225
1102,6001,000

防災倉庫

１０７

１０６

１０５

１０Ｃ

廊下
１０Ａ

１０Ｂ

１０１

監視室

Ｎ

±0

前室

11
0

Mﾛｯｶｰ

エネセン倉庫

給湯

改修対象外部分

Web会議室

事務室

通路
CH=2,700

CH=2,400

CH=2,400

CH=2,400
CH=2,400 CH=2,400

Wﾛｯｶｰ

CH=2,400

WWC

改修後　天井伏図
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1
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00

0
3,

0
50

1
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0
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,
95

0

C

CC

C

C

C

C

C

C

現し

開口補強　　　900×900　　4ヶ所

開口補強　　　700×700　　2ヶ所

開口補強　　　600×600　　1ヶ所

開口補強　　　300×300　　4ヶ所

天井点検口　450×450　7ヶ所　（位置は機械設備打合せ）

（位置は機械設備打合せ）

（位置は機械設備打合せ）

（位置は機械設備打合せ）

（位置は機械設備打合せ）

LGS・化粧石膏ボード　t=9.5A
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株式会社 ワシヅ設計

Ａ

No.

一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

管理技術者

図面名称
一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

CLASS 工事名称

Ａー 2025.03288
A1:1：50

A3:1：100

長岡技術科学大学（上富岡町）エネルギーセンターボイラー室等改修工事設計業務

長岡技術科学大学　施設課

長岡技術科学大学(上富岡町)エネルギーセンターボイラー室等改修工事
神
林

鷲
頭

構造設計
一級建築士　第 　　　 号
構造設計一級建築士　第 　　 号

設備設計
一級建築士　第 　　　 号
設備設計一級建築士　第 　　 号
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No.

一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

管理技術者

図面名称
一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

CLASS 工事名称

Ａー 288

長岡技術科学大学（上富岡町）エネルギーセンターボイラー室等改修工事設計業務

長岡技術科学大学　施設課

2025.03

長岡技術科学大学(上富岡町)エネルギーセンターボイラー室等改修工事
神
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鷲
頭

構造設計
一級建築士　第 　　　 号
構造設計一級建築士　第 　　 号

設備設計
一級建築士　第 　　　 号
設備設計一級建築士　第 　　 号


